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PROTOKOL O SKUSKACH VZORKY ¢&. 10218

Nézov a adresa laboratéria/ ~ Zapadoslovenska vodarenska spolocnost a.s.
miesto vykonu laboratérnych Utvar laboratérnych éinnosti, laboratérium Nitra
¢innosti: NabreZie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra

Nazov a adresa zakaznika: AQUAMONT spol.s.r.o., Mattskovo
¢.339, 925 01 Matuskovo

Datum odberu / prevzatia vzorky / vyvkonu skisky: 13.06.2022 / 13.06.2022 / 13.06.2022 - 20.06.2022
Miesto odberu: Sala, IBV Dostihova dréha

Predmet skasok: pitna voda

Vzorku odobral: Molnar Jakub

Odber: Akreditovany

Tabulka vysledkov skusok:

Ukazovatel’ Metdda stanovenia Vysledok Neistota Merna Ozn.
k=2 jednotka skiisky
Oxid chlorigity N-SPP 32 <0,10 mg/dm?3 N
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1 0 KTJ/100 cm3 A
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1 0 KT1/100 ¢cm3 A
Enterokoky STN EN ISO 7895-2 0 KT1/100 cm?3 A
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36°C | STN EN IS0 6222 0 KT1/1 cm3 A
Kultivovatel'né mikroorganizmy pri 22°C | STN EN ISO 6222 2 KT1/1 cm? A
Teplota vody STN 757375 14,7 °C N
Bezfarebné bicikovce STN 757711 0 jedince/cm3 A
Zivé organizmy STN 757711 0 jedince/cm?3 A
VIaknité baktérie (okrem Zelezitych a STN 757711 0 jedince/cm3 A

manganovych baktérii)

Mikromycéty (stanovitelné STN 757711 0 jedince/cm? A
mikroskopicky)

Mrtve organizmy STN 757711 0 jedince/cm3 A
Zelezité a manganové baktérie STN 757712 <1 pokryv.p. v % A
Abiosestén STN 757712 3 pokryv.p. v % A
Absaorbancia STN 757360 0,012 - A
Elektrolyticka vodivost’ STN EN 27888 77,5 mS/m A
Reakcia vody STN EN ISO 10523 7,50 = A
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Tabulka vysledkov skusok:

Ukazovatel' Metoda stanovenia Vysledok Neistota Merna Ozn.
k=2 jednotka skiisky

Farba STN EN ISO 7887 <2,0 mgPt/dm3 N
Zakal STN EN ISO 7027-1 1.3 FNU N
Zelezo STN IS0 6332 <0,040 mg/dm3 A
Amadnne iony STN ISO 7150-1 <0,050 mg/dm3 A
Chemicka spotreba kyslika STN EN 1SO 8467 <0,50 mg/dm3 A
manganistanom

Dusitany STN EN ISO 10304-1 <0,050 mg/dm?3 A
Dusi¢nany STN EN ISO 10304-1 27,2 mg/dm3

Mangan STN EN ISO 17294-2 0,034 mg/dm3

Vzorka vody v &ase odberu vyhovovala v stanovovanych ukazovateloch poziadavkam Vyhlasky MZ SR €. 247/2017 Z.z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente
rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Upozornenie:  Protokoly o skigkach méZe pouZivatel reprodukovat iba celé.
Ciastodna reprodukcia je mozna len s pisomnym suhlasom vedGceho Utvaru laboratérnych cinnosti
(nesmu sa kopirovat' €asti).
Pouzivate!l sluZieb akreditovaného laboratéria v Ziadnom pripade nesmie pouZit jeho akreditacnu
znacku.
Vysledky skiok sa tykaju iba predmetu skisok. T
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